
建筑材料送检规范

建筑工程常用材料或构件检验指导意见书
    为规范我市建筑质量行为，提高我市建筑施工管理水平，现将我国现行有关标准、规范中材料或构件检验的批量（验收批）要求摘录如下。安装工程另发，较特殊的工程如预应力工程、网架工程、劲钢（管）混凝土工程、加固工程、防腐工程、高级装饰工程等详见相关规范。
    1、钢材
    按每次进场的同一牌号、同一批号、同一规格（直径）、同一交货状态，总重量不大于60吨为一批（不足60吨按一批计）
    注：其中冷拉钢筋每批数量不大于20吨。
        冷拔低碳钢丝每批数量不大于5吨。
        冷轧扭钢筋每批数量不大于10吨。
    2、钢筋焊接
    2.1电弧焊：①.在工厂焊接条件下，以300个同接头型式，同钢筋级别的接头作为一批；②.在现场安装条件下，每一至二楼层中以300个同接头型式，同钢筋级别的接头作为一批；不足300个时，仍作为一批。
    2.2闪光对焊：在同一台班内，由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算；累计仍不足300个接头，应按一批计算。
    3.3电渣压力焊：在现浇钢筋混凝土多层结构中，应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批，不足300个接头仍应作为一批。
    3、钢筋机械连接
    3.1钢筋锥螺纹连接：①同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也作为一个验收批。②在现场连续检验10个验收批，全部单向拉伸试验一次抽样均合格时，验收批接头数量可扩大一倍。
    3.2带肋钢筋套筒挤压连接:
    ①同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也作为一个验收批进行检验与验收。
    ②在现场连续检验10个验收批，全部单向拉伸试验一次抽样均合格时，验收批接头数量可扩大一倍。
    4、型钢（钢板、工字、槽钢、角钢）焊接
    4.1凡以下情况应进行焊接工艺试验：
     ①结构钢材系首次应用。
②焊条、焊丝、焊剂的型号改变。
③焊接方法改变，或由于焊接设备的改变而引起焊接参数改变。
        ④焊接工艺改变。
    4.2一级、二级焊缝应提供超声波或射线探伤报告。
    5、预埋铁件钢筋T型接头
    以300个同类型预埋铁件作为一批。若一周内连续焊接时，可累计计算。当不足300件时，也应按一批计算。
    6、钢结构高强度螺栓检验
    6.1螺栓实物最小载荷检验，3000套为一个验收批。
    6.2扭剪型高强度螺栓连接副复验，每批抽取8套。
    6.3高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复检，每批抽取8套。
    6.4摩擦面抗滑移系数检验，按设计要求。
    6.5供货查验，按包装箱数抽查5%，且不应少于3箱。
    6.6对建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点

 HYPERLINK "http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=%CD%F8%BC%DC" \t "_blank" 网架结构，其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验；按规格抽查8只。
    7、水泥
    7.1同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200吨为一批，散装不超过500吨为一批，每批抽样不少于一次。
    7.2当在使用中对水泥质量有怀疑或出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。
    8、碎石
    同一产地以400 m3或600吨为一检验批。
    9、砂
    同一产地以400 m3或600吨为一检验批
    10、结构构件混凝土强度试件
    10.1每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；
    10.2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；
    10.3当一次连续浇筑超过1000 m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次；
    10.4每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；
    10.5每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置数应根据实际需要确定。
    11、地下防水砼
    连续浇筑混凝土每500m3应留一组抗渗试件（一组为6个抗渗试件），且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求由设计和监理单位商定。
    12、有抗渗要求的混凝土结构抗渗试验试件
    同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定.
    13、灌注桩混凝土强度试件
    每浇注50m3必须有1组试件；小于50m3的桩，每根桩必须有一组试件。
    14、静力压桩用硫磺胶泥试件
    硫磺胶泥半成品应每100kg做一组试件(3件)。
    15、砌筑砂浆试件
    每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。
    16、建筑地面砂浆试件
    每一层（或检验批）建筑地面工程不应小于1组。当每一层（或检验批）建筑地面工程面积大于1000m2时，每增加1000m2时应增做1组试块；小于1000m2按1000m2计算。当改变配合比时，亦应相应地制作试块组数。
    17、砖砌体原材
    同一生产厂家的砖到场后，按烧结砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块各为一个验收批，抽检数量为一组。
    18、普通（轻骨料）混凝土小型空心砌块
    每一生产厂家，每1万块小砌块至少应抽检一组。用于多层以上建筑基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。
    19、石砌体
    同一产地的石材至少应抽检一组。
    20、配筋砌体
    构造柱、芯柱、组合砌体构件，配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆强度试件，各类构件每一检验批砌体至少应做一组试块。
    21、陶瓷砖
    21.1一个检验批由一种或多种同质量产品构成。
    21.2材料面积5000m2以下送检１次，但当材料面积不足1000m２时可不抽检。
    21.3材料面积大于5000m2时，送检不少于２次。
    22、建筑工程外墙饰面砖粘结强度检测
    每300m2同类墙体取１组试样，每组３个，每一楼层不得少于１组；不足300m２同类墙体，每两楼层取１组试样，每组３个。
    23、防水材料
    23.1沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材：100卷以下抽2卷;100~499卷抽3卷；500~1000卷抽4卷；大于1000卷抽5卷。
    23.2高聚物改性沥青防水涂料，合成防水涂料:每10吨为一批，不足10吨按一批抽样。
    23.3平瓦、油毯瓦、金属板材、石油沥青：同一批至少抽检一次。
    23.4合成高分子密封材料：每1吨为一批，不足1吨按一批抽样。
    23.5改性石油沥青密封材料：每2吨为一批，不足2吨按一批抽样。
    23.6沥青玛脂:每工作班至少抽检一次.
    23.7胎体增强材料:每3000m2为一批，不足3000m2按一批抽样。
    24、涂料
    以2吨同类产品为一批，不足2吨也按一批计。
    25、建筑外墙（金属、塑料）窗“三性”试验（抗风压性能、空气滲透性能和雨水渗漏性能）
    同一品种、类型和规格的金属窗、塑料窗及窗玻璃每100樘应划分为一个检验批，不足100樘也划分为一个检验批。
    26、幕墙性能检测
    26.1硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验。
    26.2石材用密封胶耐污染性试验。
    26.3后置埋件现场拉拔强度检测。
    26.4幕墙抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测。
    检验批划分
    ⑴同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500∽1000m2应划分为一个检验批，不足500m2也应划分为一个检验批。
    ⑵同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
    ⑶对于异型或有特殊要求的幕墙，检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。
    27、民用建筑室内环境污染物浓度检测。
    27.1抽检数量不得少于总房间数的5%，并不得少于3间;房间总数少于3间时，应全数检测;
    27.2凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间。
    28、工程桩检测分承载力检测和桩身质量检测两部分。
    28.1对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用静载试验的方法进行承载力检验，检验桩数不应少于总数的1%，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。
    28.2桩身质量检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，抽检数量不应少于总数的30％，且不应少于20根；其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20％，且不应少于10根；对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩，检验数量不应少于总桩数的10％，且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于１根。
    28.3其余详见<<广东省桩基工程质量检测技术规定>>。
    29、建筑物沉降观测
    29.1观测点位宜选设在下列位置:
    (1)建筑物的四角、大转角处及沿外墙10~15m处或每隔2~3根柱基上。
    (2)高低层建筑物，新旧建筑物，纵横墙等交接处的两侧。
    (3)框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横轴线设点。
    (4)片筏基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置。
    29.2沉降观测周期和观测时间:
    (1)建筑物施工阶段的观测，应随施工进度及时进行。一般建筑，可在基础完工后或地下室砌完后开始观测，大型、高层建筑，可在基础垫层或基础底部完成后开始观测。观测次数与间隔时间应视地基与加荷情况而定。民用建筑可每加高1~5层观测一次;工业建筑可按不同施工阶段(如回填基坑、安装柱子和屋架、砌筑墙体、设备安装等)分别进行观测。如建筑物均匀增高，应至少在增加荷载的25%、50%、75%和100%时各测一次。施工过程中如暂时停工，在停工时及重新开工时应各观测一次。停工期间，可每隔2~3个月观测一次。
    (2)建筑物使用阶段的观测次数，应视地基土类型和沉降速度大小而定。除有特殊要求者外，一般情况下，可在第一年观测3~4次，第二年观测2~3次，第三年后每年1次，直至稳定为止。观测期限一般不少于如下规定：砂土地基2年，膨胀土地基3年，粘土地基5年，软土地基10年。
    30、建筑物主体倾斜（垂直）观测
    30.1主体倾斜观测点的布置应符合下列要求
    (1)观测点应沿对应测站点的某主体竖直线，对整体倾斜按顶部、底部；对分层倾斜按分层部位，底部上下对应布设。
    (2)当从建筑物外部观测时，测站点或工作基点的点位应选在与照准目标中心连线呈接近正交或呈等分角的方向线上距照准目标1.5~2.0倍目标高度的固定位置处；当利用建筑物内竖向通道观测时，可将通道底部中心点作为测站点。
    (3)按纵横轴线或前方交会布设的测站点，每点应选设1∽2个定向点。基线端点的选设应顾及其测距或丈量的要求。
   
